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Wartung der Zu- und Abluftregelung für Laboratorien

Bei der jährlichen Wartung werden folgende Leistungen erbracht:

· Funktionskontrolle hinsichtlich Volumenströmen, ggf. Einströmgeschwindigkeiten und eventuelle Korrektur der eingestellten  Regelparameter aller im Lieferumfang TROX enthaltenen Regler
· Überprüfung der Messwerte auf Plausibilität

· Prüfung und eventuelle Korrektur von Sonderfunktionen 
(V const-Schaltungen, usw.)

· Überprüfung der optischen und akustischen Alarmgeber

· Überprüfung und eventuelle Korrektur der Folgeregelkreise (Raumbilanzen)

· Bei Bedarf, funktionserhaltende Reinigung der Messsensoren
· Dokumentation incl. Messprotokolle

Ersatzteile die außerhalb der Gewährleistungsfrist benötigt werden, sind nicht im Wartungspreis enthalten. Dieser Ersatz von Ersatzteilen wird nachgewiesen.

Die verwendeten Teile werden jeweils zu den zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preisen des Auftragnehmers in Rechnung gestellt.

Größere Instandsetzungsarbeiten bedürfen eines gesonderten Vertrages.

Zur Wartung müssen folgende Vorraussetzungen erfüllt sein:

· Die Regeleinrichtungen müssen für das Wartungspersonal im Zeitraum der Wartung kontinuierlich frei zugänglich sein

· Alle Versorgungsmedien müssen zum Zeitpunkt der Wartung ununterbrochen zur Verfügung stehen

Zu Beginn der Wartungsarbeiten ist der Wartungstechniker durch eine vom Auftraggeber zu benennende Person mit den anlagenspezifischen Örtlichkeiten vertraut zu machen.
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